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Living full of energy

Roth systemskiva PS/EPS
Installation 
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Roth systemskiva PS/EPS

Roth  
golvvärmerör

Betong/ytspackel 
(EN 13813)

Roth systemskiva PS/EPS

Bärande underlag eller isolering 
av EPS eller hård mineralull

Variabel 

20/30/50

Isolering
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Konstruktionsexempel, mått i mm

1. Roth golvvärmerör
2. Roth systemskiva PS/EPS
3. Kantisolering/folie

4. Betong/ytspackel  
    (EN 13813)
5. Isolering
6. Kapillärbrytande skikt

Beskrivning
Roth systemskiva PS/EPS kan användas både till nybyggnation  
och renoveringar där golvvärmerör ska gjutas in i betong.
Systemskivorna levereras i hela skivor i storleken  
1.450 x 950 x 20/30/50 mm. Systemskivorna nns i tre varianter; 
0/20, 10/30, 30/50 där beteckningen står för Tjocklek isolering/
Tjocklek totalt. Beroende på variant innehåller ett paket 20,1 m², 
16,4 m² eller 10,0 m². 
 
Roth systemskiva PS/EPS är ett skivsystem som är utvecklat för
konstruktioner där man vill gjuta in golvvärmerör. Roth system- 
skiva PS/EPS kan läggas ut på bärande betonggolv eller på isole-
ring av t.ex. EPS eller hård mineralull som är lämplig för ingjutning.

Eer utläggning av skivorna klistras de ihop i överlappningen på 
skivan. Vid behov kan Roth fästremsa för systemskiva användas i 
tillägg, Det är viktigt att få skarvarna täta så att betongen eller yt-
spacklet stannar ovanpå skivorna. Med detta system är det  viktigt 
att använda Roth kantisolering med 160 mm folie så att utrymme 
för expansion skapas. Folien kan med fördel läggas under röret i 
yttersta spåret och på så vis förhindra att betong eller ytspackel 
kan ta sig in under skivorna vid kanterna. Traditionell betong kan 
användas, eller så kan man välja att använda ett berförstärkt 
ytspackel, som ska vara fulltäckande över skivorna. Minsta byg-
ghöjd med ytspackel är 35 mm, men detta ska alltid kollas med 
leverantören av ytspackel.

Viktigt!
Om golvvärmen används till uttorkning av betong/ytspackel, ska 
detta göras med en låg framledningstemperatur, normalt 5 grader 
högre än betongtemperaturen. Prata alltid med din betongleve-
rantör innan du startar uttorkningen. 
I större byggnader som lagerlokaler och industribyggnader delas 
golven in i mindre områden, detta görs med dilatationsfogar. På 
de ställen där golvärmerören passerar fogarna ska de skyddas mot 
betongplattans rörelser, detta kan göras genom att leda 
golvvärmeröret genom en bit (ca 0,5 m) Roth skyddsrör över fogen. 
Följ gällande regler för hur mycket isolering som krävs i konstruk-
tioner med golvvärme.

Normer och krav enligt Boverkets 
byggregler och HUS-AMA gäller.
I våtrumskonstruktioner ska  
Byggkeramikrådets 
branschregler BBV följas.

Parkett

Lumppapp/Foam

Armering
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Roth systemskiva PS/EPS

Roth golvvvärmesystem

1. Börja med att sätta Roth kantisolering längs med alla väggar i de 
rum som ska ha golvvärme med Roth systemskiva PS/EPS. 
Kantisoleringen måste förseglas nära väggen och plastfolien ska 
ligga fritt.

2. Roth systemskiva PS/EPS läggs ut på betong eller isolerings-
material över hela golvytan. Eer utläggning av skivorna klistras 
de ihop i överlappningen på skivan. Vid behov kan Roth fästremsa 
för systemskiva användas i tillägg, Det är viktigt att få skarvarna 
täta så att betongen eller ytspacklet stannar ovanpå skivorna. 
Anpassning av Roth systemskiva PS/EPS kan göras med ett skarpt 
knivblad, var uppmärksam på att överlappningen inte ska skäras 
bort.

3 + 4. Man kan nu lägga ut golvvärmerören. C/C-avstånden på 
golvvärmerören framgår av projekteringen och avgörs av det 
dimensionerande värmebehovet i det aktuella rummet samt 
tjockleken på betongen över värmerören. 

Det är viktigt att rör och folie monteras korrekt längs ytterväggen, 
så att skivsystemet inte lys under gjutningen. Folien läggs ut över 
skivorna och sedan läggs röret över folien för att låsa fast folien.

5. Förläggningen avslutas med att  golvvärmerören ansluts till 
fördelaren i ett Roth GV fördelarskåp. Man kan välja om skåpet ska 
vara utanpåliggande eller infällt i vägg.

OBS! Golvvärmerör skall alltid provtryckas enligt provtrycknings-
protokoll från Roth och dokumenteras enligt gällande regler.
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ROTH SVERIGE AB
Höjdrodergatan 22
212 39 Malmö
Tel. +46 40534090
Fax +46 40534099
E-mail: service@roth-sverige.se 
roth-sverige.se In

st
al

la
tio

n 
Ro

th
 s

ys
te

m
pl

ad
e 

PS
20

, E
PS

 3
0/

10
, E

PS
 5

0/
30

_S
E_

20
22

02
07

Roth systemskiva PS/EPS

6.  Betonggjutning eller ytspackling kan nu utföras. I vissa 
fall kan det vara behov/krav på armeringsnät innan gjutningen 
påbörjas.
 

7. Golvvärmesystemet är nu installerat och läggning av övergolv 
kan påbörjas.

OBS! Man skall vara speciellt uppmärksam på torktiden på betongen. 
Följ anvisningarna från leverantören av golvet.
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Komponentöversikt
Roth systemskiva PS 0/20 RSK nr. 298 78 58
Roth systemskiva EPS 10/30 RSK nr. 298 78 57 
Roth systemskiva EPS 30/50 RSK nr. 298 78 56 
Roth fästremsa för systemskiva RSK nr. 298 78 60
Roth diagonalfäste för systemskiva RSK nr. 298 78 59 
Roth ClimaComfort® kantisolering 160 mm, 25 m  RSK nr. 243 03 07


